附件2：
[bookmark: _GoBack]监控及门禁系统主要参数要求

1、放射科增加9套刷卡及密码门禁系统，断电后门磁断开，如遇突发事件断电能方便人员开关，需接入消控中心管理。还需增加4个200万监控，一套16路监控主机及显示器，夜间方便观察急症病人的进出，放射科管理。
2、妇产科增加三个200万摄像头主要用于门口观看有无无关人员进出，需接入消控中心。
3、血液透析方便管理人员现需增加2套刷卡及密码门禁断电后门磁断开，如遇突发事件断电能方便人员开关，需接入消控中心。2套有线门铃，由于现在楼梯口门无门禁无法实现人员的隔离，接入护士站管理。
4、住院药房现有监控无法实现全覆盖，现增加8个400万摄像头，一套监控主机及显示器，方便药房自己调取监控，药房管理。
5、内科门诊增加两套门禁，断电后门磁断开，如遇突发事件断电能方便人员开关，增加2个200万监控，主要用于门诊盲区的监控，门禁和监控接入消控中心。




